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Ojanen Niko
Puhekupla
Uusi Jakokaapin K8337 
(POK MEGA-2H63Z)
 rakennuksen seinän viereen. 
2 x kiskokiinnikkeet
4x jonovarokekytkin, 2, 400A
AX185 kaapelien välillä TR611 - K91 katkaisu ja jatkot 4kpl uudelle jakokaapille.

Ojanen Niko
KAIKKI

Ojanen Niko
Puhekupla
Liittymäjohto 2xAX185, Asiakas jättää tonttirajalle tarpeeksi pituutta jotta kaapeli saadan kytkettyä jakokaapille 



Tuominen Joonas
Puhekupla
Liittymäjohto 2xAX185 putkeen, 2xP110A/0, 14m.
Kaivetaan puolet ja puolet

Tuominen Joonas
Puhekupla
Olemassa oleva kaapelikanava 1,5m syvyydessä (jatkot). Sähkökaapelit kuitujen vieressä. Varo Kj-Kaapelia

Tuominen Joonas
Puhekupla
K91 Merkintä muutos:
TR611-> K8337
TR611-> K8337

Tuominen Joonas
Puhekupla
TR611 Pj Merkintä muutos:
K91-> K8337
K91-> K8337

Tuominen Joonas
Puhekupla
jatko kohdat kourutetaan,
PJ-jatkot:
AX185 K8337 GR1 kiskoon-> AX185 TR611
AX185 K8337 GR2 kiskoon-> AX185 TR611
AX185 K8337 GR3-> AX185 K91
AX185 K8337 GR4-> AX185 K91


Tuominen Joonas
Puhekupla
4xAX185, 12m jatkokohtaan
putkessa 4xP110A/0, 8m+ 
(2xAX185 asiakkaan kaapelit kaappiin 2xP110A/0 putkessa)

Tuominen Joonas
Viiva

Tuominen Joonas
Murtoviiva

Tuominen Joonas
Murtoviiva

Tuominen Joonas
Kirjoituskone
4xP110A/0

Tuominen Joonas
Kirjoituskone
K-Citymarket Keskusta


AX185 kaapelien valilla TR611 -
“1K91 katkaisu ja jatkot 4kpl uudelle

4xAX185, 12m jatkokohtaan
putkessa 4xP110A/0, 8m+

(2xAX185 asiakkaan kaapelit kaappiin
2xP110A/0 putkessa)
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Maasto/Verkostosuun
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Ojanen Niko
Puhekupla
Uusi Jakokaapin K8337 
(POK MEGA-2H63Z)
 rakennuksen seinän viereen. 
2 x kiskokiinnikkeet
4x jonovarokekytkin, 2, 400A
AX185 kaapelien välillä TR611 - K91 katkaisu ja jatkot 4kpl uudelle jakokaapille.

Ojanen Niko
KAIKKI

Ojanen Niko
Puhekupla
Liittymäjohto 2xAX185, Asiakas jättää tonttirajalle tarpeeksi pituutta jotta kaapeli saadan kytkettyä jakokaapille 



Tuominen Joonas
Puhekupla
Liittymäjohto 2xAX185 putkeen, 2xP110A/0, 14m.
Kaivetaan puolet ja puolet

Tuominen Joonas
Puhekupla
Olemassa oleva kaapelikanava 1,5m syvyydessä (jatkot). Sähkökaapelit kuitujen vieressä. Varo Kj-Kaapelia

Tuominen Joonas
Puhekupla
A

Tuominen Joonas
Puhekupla
4xAX185, 12m jatkokohtaan
putkessa 4xP110A/0, 8m+ 
(2xAX185 asiakkaan kaapelit kaappiin 2xP110A/0 putkessa)

Tuominen Joonas
Kirjoituskone
K-Citymarket Keskusta

Tuominen Joonas
Viiva

Tuominen Joonas
Murtoviiva

Tuominen Joonas
Murtoviiva

Tuominen Joonas
Kirjoituskone
4xP110A/0


LIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA

VAIN TOINEN KAISTA KAYTOSSA vahaliikenteisella tiella

(likennemaara enintaan 900 ajon./vrk)

Tiekohtainen nopeusrajoitus enintaan 50 km/h
Ei voida kayttaa ohituskieltoalueella eika mutkaisella/makisella tiella tai
nakyvyyden ollessa muuten rajoitettu. Ei liikkuvaan tyohon.
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Ojanen Niko
KAIKKI

Tuominen Joonas
Puhekupla
Liittymäjohto 2xAX185 putkeen, 2xP110A/0, 14m.
Kaivetaan puolet ja puolet

Tuominen Joonas
Puhekupla
Olemassa oleva kaapelikanava 1,5m syvyydessä (jatkot). Sähkökaapelit kuitujen vieressä. Varo Kj-Kaapelia

Tuominen Joonas
Puhekupla
4xAX185, 12m jatkokohtaan
putkessa 4xP110A/0, 8m+ 
(2xAX185 asiakkaan kaapelit kaappiin 2xP110A/0 putkessa)
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Viiva
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Murtoviiva
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Kirjoituskone
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Kirjoituskone
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Puhekupla
A

Tuominen Joonas
Puhekupla
B

Tuominen Joonas
Puhekupla
C

Tuominen Joonas
Puhekupla
D

Tuominen Joonas
Puhekupla
E
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Teraksenkuja Teraksenkuja

Risteava Elisan kuitu
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Tuominen Joonas
Kirjoituskone
Risteävä Elisan kuitu




Teraksenkuja Teraksenkuja

Risteava Viemari johto ja Elisan ja Telian kuitu
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Tuominen Joonas
Kirjoituskone
Risteävä Viemäri johto ja Elisan ja Telian kuitu




Teraksenkuja Teraksenkuja

Risteava Viemari johto ja Elisan, JNT ja Telian kuitu.
Ristedvat 2xAX185-> tehdaan jatkot AX185, APY185 ja Cu25
Kaapeli kanava 1,5m syvyydessa
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Risteävä Viemäri johto ja Elisan, JNT ja Telian kuitu.
Risteävät 2xAX185-> tehdään jatkot AX185, APY185 ja Cu25
Kaapeli kanava 1,5m syvyydessä
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VAARSAN
SAHKOVERKKO

VALTAKIRJA

FULLMAKT

Valtuutamme maastosuunnittelija Joonas Tuominen Voimatel Oy:sta
hoitamaan ja allekirjoittamaan yhtiomme puolesta verkonrakennusprojekteissa
rakentamisessa vaadittavien maanomistajalupien  hankintaan liittyvia
sopimuksia, seka hakemaan muuntamoiden rakentamisessa vaadittavia
rakennus- ja toimenpidelupia. Valtakirja on voimassa 1.1.2023-31.12.2023.

Vi befullmaktigar terrdngplanerare Joonas Tuominen fran Voimatel Ab att for
Vasa Elnat Ab’s rakning behandla och underteckna avtalshandlingar som
erfordras for markagarlov relaterade till natbyggnadsprojekt samt anséka om
byggnads- och atgérdstillstdand som erfordras for byggande av
transformatorstationer. Fullmakten ari kraft 1.1.2023-31.12.2023.

VAASAN SAHKOVERKKO OY
VASA ELNAT AB

Vaasassa 10.1.2023

Juha Rintamaki
Toimitusjohtaja



Rintamaki Juha
Leima
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